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1. Вступ

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань з дисципліни “Економіка галузі” та придбання практичних навиків визначення кошторисної вартості об’єктів проектування і систем теплогазопостачання та вентиляції. По своєму складу курсова робота охоплює ті питання з дисципліни “Економіка теплогазопостачання”, які повинні вирішуватися студентом при виконанні розділу економіки в складі дипломного проекту.

Курсова робота виконується на підставі індивідуальних варіантних завдань і складається із двох розділів.

Розділ перший – кошторисна вартість будівництва:

· договірна ціна вартості виробничо опалювальної котельні;

· зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва виробничоопалювальної котельні, форма № 1;

· об’єктний кошторис вартості будівництва виробничоопалювальної котельні, форма № 3;

· локальний кошторис на монтаж тепломеханічного устаткування, форма № 4;

· локальний кошторис на придбання тепломеханічного устаткування, форма № 5;

· локальні кошторисні розрахунки загально будівельних робіт, внутрішніх водопостачання і водовідведення, внутрішніх електромонтажних робіт виробничоопалювальної котельні;

· локальний кошторис на будівництво газопроводу, форма № 4;

· локальний кошторис на окремі види внутрішніх санітарно-технічних робіт, форма № 4.

Розділ другий – техніко-економічне порівняння варіантів теплової ізоляції трубопроводів щовнішніх теплових мереж.

Курсова робота оформлюється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки (формат паперу А-4). Послідовність підшивки курсової роботи повинна відповідати тій послідовності, яка наведена у складі курсової роботи.

Система ціноутворення у будівництві будується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових, матеріальних ресурсів та устаткування.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН), ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНму). НА підставі цих норм і поточних цін та трудові й матеріальні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, не за нормами, а розрахунково.

До таких витрат належать:

· загальновиробничі витрати;

· кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд або пристосування й використання існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу;

· додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

· додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27ОС;

· інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, пов’язаних із здійсненням будівництва;

· витрати на утримання служб замовника й авторський нагляд;

· витрати замовника, пов’язані з проведенням тендерів;

· підготовка експлуатаційних кадрів;

· проектні та вишукувальні роботи;

· кошторисний прибуток;

· адміністративні витрати;

· кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

· кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами;

· податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Інвесторська кошторисна документація складається згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

2. Складання локальних кошторисів.

Локальні кошториси на окремі види робіт складаються за формою № 4 (додаток 1). Локальні кошториси призначені для визначення кошторисної вартості робіт, для складання об’єктних кошторисів. На підставі локальних кошторисів проводяться розрахунки за виконані роботи між інвестором і підрядною організацією, списання матеріалів і конструкцій підрядною організацією на виконаний обсяг робіт.

Локальні кошториси складаються із використанням державних будівельних норм (РЕКН, РЕКНму, поточних одиничних розцінок до РЕКН, РЕКНму) і на підставі обсягів робіт, обчислених по робочим кресленням.

Для складання локального кошторису на монтаж тепломеханічного устаткування в методичних вказівках приведені виписки розцінок із збірника № 6 поточних одиничних розцінок РЕКНму (додаток 2).

2.1 Визначення загально виробничих витрат

Загально виробничі витрати (ЗВВ) – це сума коштів для відшкодування витрат будівельних і монтажних організацій, пов’язаних із створенням загальних умов будівельного виробництва, його організацією, управлінням й обслуговуванням.

Усі витрати, що належать до загально виробничих, групуються у три блока:

1) заробітна плата працівників:

· апарату;

· старший виконробів (начальників дільниць);

· виконробів;

· майстрів;

· механіків будівельних дільниць;

· тих, що здійснюють господарське обслуговування.

2) Збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове пенсійне страхування, внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення й внески до фонду виробничого травматизму.

3) Решта статей загально виробничих витрат.

Заробітна плата працівників (1-й блок) розраховується виходячи із трудовитрат цих працівників і відповідної вартості людино-години.

В інвесторських кошторисах указані трудовитрати визначаються за формулою:
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ТЗВВ –
трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається у загально виробничих витратах, люд.-год.;

ТПВ –
нормативна трудомісткість робіт, що передбачається у прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин, люд.-год. (графа 11 із локального кошторису форми № 4; чисельник + знаменник);

К – 
усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачається у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачена у ЗВВ.

При визначенні заробітної плати на стадії інвесторського кошторису вартості людино-години приймається у розмірі, рекомендованому Держбудом для будівництва, за п’ятим нормативним розрядом на виконання БМР (10,63 грн./люд.-год.).

Загальновиробничі витрати другого блоку визначаються від кошторисної заробітної плати, що визначається як сума заробітної плати:

· робітників-будівельників і монтажників (графа 8 локального кошторису форми № 4);

· робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів (знаменник графи 9 локального кошторису форми № 4);

· працівників, заробітна плата яких ураховується в загальновиробничих витратах (блок номер 1 ЗВВ).

Розмір відрахування від заробітної плати на соціальні потреби (другий блок ЗВВ) визначається згідно діючим нормативам оподаткування заробітної плати підприємств (збір на обов’язкове пенсійне страхування 31,8%; збір на обов’язкове соціальне страхування 2,9%; внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення 1,3%, внески до фонду виробничого травматизму ≈2,3%. Разом 38,3%).

Кошти на третій блок ЗВВ (решта статей) розраховується, виходячи з нормативної кошторисної трудомісткості робіт і усереднених показників затрат за цими статтями, обчислених у грошовому виразі на людино-годину нормативної кошторисної трудомісткості робіт, що передбачається у прямих витратах. Ці показники надаються Держбудом.
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де
Кр.ЗВВ –
кошти на покриття решти статей ЗВВ, грн.;

ТПВ –
кошторисна трудомісткість робіт, що передбачається у прямих витратах, яка враховує витрати праці робітників-будівельників, монтажників і машиністів, люд.-год.;

П – 
показники для визначення коштів на покриття решти статей ЗВВ, грн./люд.-год.

При здійсненні будівництва господарським способом до показників “П”, рекомендованих Держбудом для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

Загальновиробничі витрати зазначаються за підсумком прямих витрат при формуванні локального кошторису:

· по розділах – у кожному розділі й у цілому по кошторису;

· без розділу на розділи – в цілому по кошторису.

Розрахунок загально-виробничих витрат проводиться по відповідній формі (додаток 3).

Усереднені показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких ураховується у ЗВВ та коштів на покриття решти статей ЗВВ.

Таблиця 1.

	№
	Види будівельних і монтажних робіт
	Значення

коефіцієнту К
	Значення

коефіцієнту П

	1
	Загально будівельні роботи (крім виокремлених)
	0,120
	1,05

	
	а) земляні роботи
	0,098
	0,85

	
	б) оздоблювальні роботи
	0,088
	0,83

	2
	Монтаж металевих конструкцій
	0,088
	0,85

	3
	Внутрішні санітарно-технічні роботи
	0,105
	1,02

	4
	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)
	0,094
	0,85

	5
	Тепорізоляційні роботи
	0,092
	0,87

	6
	Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи
	0,097
	0,93

	7
	Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, мости й труби, аеродроми, трамвайні лінії)
	0,102
	0,90


Продовження таблиці 1.

	№
	Види будівельних і монтажних робіт
	Значення

коефіцієнту К
	Значення

коефіцієнту П

	8
	Промислові печі і труби
	0,105
	1,02

	9
	Монтаж устаткування
	0,105
	0,98

	10
	Поточний ремонт житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою
	0,094
	0,87


2.2. Локальний кошторис на придбання устаткування

Локальні кошториси на придбання устаткування складаються за формою № 5 (додаток 4), призначені для визначення кошторисної вартості устаткування і для складання об’єктних кошторисів. Локальні кошториси на придбання устаткування складаються на підставі переліку устаткування і його технічних параметрів, що наводяться у проекті, та цін на устаткування. В методичних вказівках приведена виписка із розцінок поточних цін  тепломеханічного устаткування (додаток 5).

До вартості устаткування, визначеної з використанням бази, додаються усереднені розміри:

· вартість запасних частин – 1%;

· вартість тари, упаковки та реквізиту – 0,5%;

· транспортні витрати – 3,0%;

· витрати на комплектацію – 0,4%;

· заготівельно-складські витрати – 0,9%.

3. Складання об’єктних кошторисів.

Об’єктні кошториси складаються за формою № 3 (додаток 6) на підставі локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків на окремі види робіт, локального кошторису на придбання устаткування. Об’єктний кошторис призначений для визначення кошторисної вартості проектованого об’єкту.

У графу 4 “Будівельні роботи” заноситься кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, а також внутрішніх санітарно-технічних робіт.

У графу 5 “Монтажні роботи” заноситься кошторисна вартість робіт на монтаж тепломеханічного устаткування і внутрішнього електропостачання, монтаж мереж зв’язку, електросилового і технологічного устаткування.

Окремо слід розрахувати показники одиничної вартості по кожному рядку об’єктного кошторису, які визначаються шляхом ділення кошторисної вартості виду робіт (рядка об’єктного кошторису) на будівельний обсяг об’єкта.

У кінці об’єктного кошторису підводяться підсумки по всіх графах і підсумкові результати виносяться на титульну сторінку об’єктного кошторису (над головкою таблиці з правого боку).

4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (далі – ЗКР) складається за формою № 1 (додаток 7) на підставі об’єктних кошторисів локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків на окремі види робіт і затрат і призначений для визначення інвесторської кошторисної вартості будівництва комплексу об’єктів, споруд, робіт і затрат будівлі.

На підставі ЗКР складається договірна ціна.

Зразок заповнення форми № 1 є обов’язковим у частині нумерації та найменування глав і граф ЗКР, розподілу об’єктів, робіт та затрат за його главами, а також розподілу вартісних показників по графах ЗКР.

У складі глави 1 “Підготовка території будівництва” розмір коштів на відведення земляної ділянки, видачу архітектурно-планувального завдання, червоних ліній забудови та технічних умов визначається залежно від площі забудови.

Таблиця 2.

Показники для обрахування витрат на відведення ділянки під будівництво

	Вартість витрат залежно від площі ділянки

	Площа, га
	Вартість, грн.

	0,1
	130

	0,5
	215

	1,0
	280

	2,0
	345

	3,0
	495

	5,0
	600


При площі ділянки від 5 га до 10 га додається по 45 грн. за кожен 1 га до вартості робіт по відведенню ділянки площею 5 га. Проміжні значення визначаються інтерполяцією.

До складу глав 2-7 зараховуються витрати відповідних за призначенням об’єктів, робіт по об’єктним кошторисам, локальним кошторисам і кошторисним розрахункам.

Кошти на зведення й розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення (глава 8) визначаються за усередненими показниками у відсотках до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-7 ЗКР (для виробничо опалювальних котелень – 3,1%).

У стадії витрат за главою 9 “Інші роботи і витрати” при виконанні дипломних та курсових проектів і робіт необхідно визначати такі кошти:

· додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (1,3% для виробничо опалювальних котелень);

· додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27ОС (0,35% для виробничо опалювальних котелень).

На стадії складання інвесторської кошторисної документації вони визначаються за усередненими показниками у відсотках до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт за підсумками глав 1-8 ЗКР.

· витрати по перевезенню робітників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (у розмірі 1,5% від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумками глав 1-8 ЗКР і заносять у графу 7 і 8).

До глави 10 “Утримання служби замовника та авторський нагляд” включаються кошти, призначені на:

· утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) визначаються у розмірі 2,5% від підсумку вартості будівельно-монтажних робіт глав 1-9 і заносять у графу 7 і 8;

· здійснення авторського нагляду проектними організаціями – визначаються в розмірі 0,1% від підсумку за графою 8 глав 1-9 і заносять у графу 7 і 8;

· витрати замовника, пов’язані з проведенням тендерів, визначаються в розмірі 0,8% від загальної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт підсумку глав 1-9 ЗКР і заносять у графу 7 і 8.

Вартість проектно-пошукових робіт (глава 12 ЗКР) визначається згідно нижче приведених усереднених показників.

Таблиця 3.

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла й соціальної сфери

	Вартість будівництва по главам 1-9 (без вартості устаткування), тис. грн.
	Усереднені показники вартості проектних робіт у відсотках

	
	Категорія складності об’єктів

	
	ІІІ

	До 20,0
	5,46

	20 – 100 
	5,46 – 5,31 

	100 – 250 
	5,31 – 5,28 

	250 – 300 
	5,28 – 5,19 

	1000 – 2000 
	4,37 – 4,21 

	2000 – 3000 
	4,21 – 4,13 

	10000 – 12000 
	2,72 – 2,41 

	20000 – 22000
	2,08 – 2,06 

	38000 – 4000 
	1,58 – 1,56

	*Примітка. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції


Витрати на експертизу проектно-кошторисної документації приймаються в розмірі 15% вартості проектно-пошукових робіт.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва за підсумком глав 1-12 включаються:

· кошторисний прибуток – 2,99 
[image: image4.wmf]годину

люд

грн
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;

· адміністративні витрати – 0,73 
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;

· кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – 3,6% від вартості витрат по главам 1-12 графа 8;

· кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами ≈ 10% від підсумку витрат по главам 1-12 графа 8.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва, у тому числі комунальний податок і податок на додану вартість (20% від суми усіх витрат по зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва).

В кінці зведеного кошторисного розрахунку визначаються зворотні суми в розмірі 15% від витрат глави 8 ЗКР.

5. Складання договірної ціни.

Вартість будівництва розраховується

· на стадії проектування – кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;

· на стадії визначення виконання робіт (проведення тендера) – договірна ціна (ціна тендерної пропозиції претендента).

Договірна ціна (ДЦ) визначає розмір витрат, що здійснюються підрядником при виконанні будівництва, встановлених на підставі державних кошторисних нормативів з урахуванням ринкових умов, які складаються на момент здійснення будівництва.

Договірна ціна входить до вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків. Вона формується претендентом та погоджується із замовником.

Договірна ціна

на будівництво……………………………, що здійснюється у 200__ році

визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

складена в поточних цінах станом на 01.01.200__ року

	№ п/п
	Обґрунтування
	Найменування витрат
	Вартість, тис. грн.

	
	
	
	усього
	В тому числі

	
	
	
	
	будівельних робіт
	монтажних робіт
	інших витрат

	
	
	Прямі витрат
	+
	+
	+
	–

	
	
	у тому числі:
	
	
	
	

	1
	Розрахунок № ...
	Заробітна плата
	+
	+
	+
	–

	
	
	Вартість матеріальних ресурсів
	+
	+
	+
	–

	
	
	Вартість експлуатації будівельних машин
	+
	+
	+
	–

	2
	
	Загальновиробничі витрати
	+
	+
	+
	–

	3
	
	Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд
	+
	+
	+
	–

	
	
	У тому числі зворотні суми
	+
	+
	+
	–

	4
	
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяг робіт, які плануються до виконання у зимовий період)
	+
	+
	+
	–

	5
	
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяг робіт, що плануються до виконання у літній період)
	+
	+
	+
	–

	6
	
	Інші супутні витрати
	+
	–
	–
	+

	
	
	Разом
	+
	+
	+
	+

	7
	
	Прибуток
	+
	+
	+
	–

	8
	
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій
	+
	–
	–
	+

	9
	
	Кошти на покриття ризику
	+
	–
	–
	+

	
	
	Разом (п.п. 1-9)
	+
	+
	+
	+

	10
	
	Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)
	+
	–
	–
	+

	
	
	Разом договірна ціна, крім ПДВ
	+
	+
	+
	+

	11
	
	Податок на додану вартість (20%)
	+
	–
	–
	+

	
	
	Усього договірна ціна
	+
	+
	+
	+

	
	
	У тому числі зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд, крім ПДВ
	+
	+
	+
	+

	
	
	Податок на додану вартість (20%)
	+
	–
	–
	–

	
	
	Зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд із ПДВ
	+
	–
	–
	–


Локальний кошторис на будівництво магістрального газопроводу
(06-01-01) складається по формі № 4 на підставі ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (збірники № 1 і № 25) та поточних одиничних розцінок до РЕКН (відповідні збірники). Виписка відповідних розцінок для складання локального кошторису на будівництво газопроводу придається (додаток № 8).

Розділ другий – техніко-економічне порівняння варіантів теплової ізоляції трубопроводів зовнішніх теплових мереж проводиться згідно методичних вказівок до техніко-економічного обґрунтування варіантів теплової ізоляції трубопроводів (укладачі А.Г.Крисанов, П.Г.Кортушов, кафедра економіки підприємства, 2002).
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Додаток 1

_________________________________________
Форма № 4

(найменування будівництва)

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № __________

на ____________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

	Основа:
	Кошторисна вартість

	тис. грн.

	Креслення (специфікації) № _____
	Кошторисна трудомісткість

	тис. люд.-год.

	
	Кошторисна заробітна плата

	тис. грн.

	
	Середній розряд робіт

	розряд


Складений у поточних цінах станом на 1 січня 2001 року

	№ д/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт та витрат, одиниця вимірювання
	Кіль​кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати праці робітників, люд.-год.,

не зайнятих обслу​гову​ванням машин ,
у тому числі тих, що обслуговують машини

	
	
	
	
	  Усього  ,
у тому числі заробітної плати
	Експлуатація

  машин  .,
у тому числі заробітної плати
	Усього
	Заро​бітної плати
	Експлуатація

  машин  .,

у тому числі заробітної плати
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На одиницю
	Усього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток 2

Одиничні розцінки на монтаж ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО устаткування

Поточні одиничні розцінки до ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж тепломеханічного устаткування

(витяг із збірника 6)
	№

п/п
	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт і витрат,

одиниця виміру
	Прямі витрати,
 тис. грн.
	Витрати праці робітників, люд.-год.:

 не зайнятих обслуговуванням

 машин;

тих, що обслуговують машини

	
	
	
	  Усього  .

Основна

 заробітна плата
	Експлуатація машин та 

механізмів,

у тому числі заробітна плата
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	М6-1-1
	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 2,5 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа т
	2260,82
864,86
	593,63
167,51
	92,40

14,57

	2
	М6-1-2
	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 4-10 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа ,т
	1721,42
754,99
	551,37
159,06
	78,40

13,79

	3
	М6-1-3
	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35-75 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	1111,13
439,36
	353,38
99,58
	46,20

8,69

	4
	М6-2-1
	Монтаж барабана із сепараційним пристроєм, опорами та підвісками парових котлів паропродуктивністю 2,5-4 т/год, тиском 1,4-2,4 Па, т
	2643,09
998,55
	462,48
133,26
	105,00

11,59

	5
	М6-2-2
	Монтаж барабана із сепараційним пристроєм, опорами та підвісками парових котлів паропродуктивністю 10 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	2070,70
732,27
	332,45
95,80
	77,00

8,36

	6
	М6-2-3
	Монтаж барабана із сепараційним пристроєм, опорами та підвісками парових котлів паропродуктивністю 36-50 т/год, тиском 1,4-3,9 МПа, т
	909,55
364,98
	88,82
24,49
	42,00

2,20

	7
	М6-3-1
	Монтаж методом насування блока барабана із трубами конвективного пучка, перепускними трубами, екранами та опорними рамами без обмуровування котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 4 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	4969,82
496,86
	332,90
76,10
	54,60

7,11


Продовження додатку 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	М6-3-2
	Монтаж методом насування блока барабана із трубами конвективного пучка, перепускними трубами, екранами та опорними рамами без обмуровування котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 6,5 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	4365,59
438,40
	334,71
74,92
	47,60

7,03

	9
	М6-3-3
	Монтаж методом насування блока барабана із трубами конвективного пучка, перепускними трубами, екранами та опорними рамами без обмуровування котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 10 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	2908,77
328,33
	328,99
69,37
	36,40

6,59

	10
	М6-3-4
	Монтаж методом насування блока барабана із трубами конвективного пучка, перепускними трубами, екранами та опорними рамами без обмуровування котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 16 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	4644,06
318,50
	354,27
78,66
	35,00

7,39

	11
	М6-3-5
	Монтаж методом насування блока барабана із трубами конвективного пучка, перепускними трубами, екранами та опорними рамами без обмуровування котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 25 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	4525,47
293,02
	414,18
89,57
	32,20

8,46

	12
	М6-4-2
	Екран з гладких труб з опорами, підвісками та іншими кріпленнями, який постачається окремими деталями, барабанних котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 2,5 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	16065,58
5006,71
	8980,82
1739,13
	456,40

166,88

	13
	М6-4-3
	Екран з гладких труб з опорами, підвісками та іншими кріпленнями, який постачається окремими деталями, барабанних котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 4-6,5 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	14257,22
4392,39
	8185,94
1576,06
	400,40

151,48

	14
	М6-4-4
	Екран з гладких труб з опорами, підвісками та іншими кріпленнями, який постачається окремими деталями, барабанних котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 10 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	9212,34
3113,43
	4573,51
888,65
	296,80

85,20

	15
	М6-4-5
	Екран з гладких труб з опорами, підвісками та іншими кріпленнями, який постачається окремими деталями, барабанних котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 36-75 т/год, тиском 1,4-3,9 МПа, т
	6501,20
1671,77
	2507,06
578,24
	173,60

52,83


Продовження додатку 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	М6-6-1
	Пароперегрівник конвективний зі сполучними елементами, який постачається окремими деталями, парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 4-10 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, т
	3529,19
2494,17
	757,87
183,73
	259,00

16,69

	17
	М6-6-2
	Пароперегрівник конвективний зі сполучними елементами, який постачається окремими деталями, парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35-75 т/год, тиском 1,4-3,9 МПа, т
	2596,04
1555,46
	824,05
219,70
	156,80

19,28

	18
	М6-7-2
	Економайзер чавунний ребристий, котлів тиском до 2,4 МПа, який постачається блоками ,  т
	1436,96
165,62
	200,46
50,85
	18,20

4,46

	19
	М6-7-3
	Економайзер сталевий змійовиковий зі сполучними елементами, який постачається окремими деталями, парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35- 75 т/год, тиском 1,4-3,9 МПа, т
	2220,98
902,27
	647,99
178,30
	89,60

15,80

	20
	М6-7-4
	Економайзер сталевий змійовиковий зі  сполучними елементами, який постачається блоками, парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 50 т/год, тиском 3,9 МПа, т
	752,87
359,48
	263,56
62,53
	37,80

5,57

	21
	М6-8-4
	Повітропідігрівник сталевий трубчастий із перепускними коробами парових котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 160 т/год, тиском 1,4 МПа, т
	651,79
244,99
	246,64
89,16
	26,60

7,96

	22
	М6-9-1
	Трубопроводи та перепускні труби з арматурою, фасонними частинами, опорами та підвісками, включаючи конденсаційну установку та паропаровий теплообмінник котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 6,5- 10 т/год, тиском 1,4 МПа, т
	2659,97
2166,53
	292,85
78,98
	218,40

8,44

	23
	М6-9-2
	Трубопроводи та перепускні труби з арматурою, фасонними частинами, опорами та підвісками, включаючи конденсаційну установку та паропаровий теплообмінник котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35-75 т/год, тиском 3,9 МПа, т
	6353,91
5746,97
	335,75
95,93
	555,80

9,99

	24
	М6-9-19
	Система підвісних труб із середовищем для кріплення поверхонь нагріву котлів, що працюють на пиловугільному паливі, паропродуктивністю 2650 т/год, тиском 25 МПа, т
	7463,46
2881,79
	1681,66
505,66
	254,80

46,31

	25
	М6-11-1
	Монтаж пальника газомазутного масою 0,07 т, т
	4487,84
2040,04
	2324,15
677,64
	200,20

57,98

	26
	М6-11-2
	Монтаж пальника газомазутного масою 0,6 т,  т
	2502,98
1053,21
	1381,98
398,81
	107,80

39,35

	27
	М6-11-3
	Монтаж пальника газомазутного масою 1,77 т, т
	2375,42
1011,15
	1297,66
374,43
	105,00

36,95


Продовження додатку 2
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	28
	М6-11-4
	Монтаж пальника газомазутного масою 2,57 т, т
	1955,79
834,36
	1054,91
304,42
	85,40

30,04

	29
	М6-11-16
	Сходи і площадки котлів, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 160 т/год, т
	1729,31
1105,52
	456,61
149,51
	114,80

13,89

	30
	М6-12-1
	Випробування на газову щільність котлів з гладких труб П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35-75 т/год, тиском 3,9 МПа, комплект
	10637,42
5123,16
	102,01
9,99
	532,00

1,11

	31
	М6-13-1
	Гідравлічне випробування котлів П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 2,5-6,5 т/год, тиском 1, 4-2,4 МПа, комплект
	829,97
665,70
	47,00
6,11
	70,00

0,65

	32
	М6-13-2
	Гідравлічне випробування котлів П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 10-25 т/год, тиском 1,4-2,4 МПа, комплект
	1123,98

917,28
	52,41

7,12
	98,00

0,75

	33
	М6-13-3
	Гідравлічне випробування котлів П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, паропродуктивністю 35-75 т/год, тиском 1,4-3,9 МПа, комплект
	3471,97

2371,82
	94,29

13,95
	253,40

1,46

	34
	М6-64-1
	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій водогрійних котлів теплопродуктивністю 35-58,2 МВт [30-50 Гкал/год], т
	2646,19
985,45
	950,81
192,50
	110,60

17,25

	35
	М6-64-2
	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій водогрійних котлів теплопродуктивністю 116,4 МВт [100 Гкал/год], т
	2258,02

1085,55
	778,34

178,40
	107,80

16,48

	36
	М6-66-1
	Екрани із гладких труб з опорами та іншими кріпленнями водогрійних котлів теплопродуктивністю 35 МВт [30 Гкал/год], т
	997,72

206,30
	481,17

100,23
	22,40

8,98

	37
	М6-66-2
	Екрани із гладких труб з опорами та іншими кріпленнями водогрійних котлів теплопродуктивністю 58,2 МВт [50 Гкал/год],  т
	1449,83

514,01
	455,95

98,31
	49,00

9,04

	38
	М6-68-1
	Трубопроводи в межах водогрійних котлів з арматурою, фасонними частинами, опорами та підвісками, включаючи мазутопровід, магнезитопровід та трубопровід обмивки котлів теплопродуктивністю 23,26-58,2 МВт [20-50 Гкал/год],   т
	5757,03
3763,76
	658,08
106,86
	364,00

11,54

	39
	М6-68-2
	Трубопроводи в межах водогрійних котлів з арматурою, фасонними частинами, опорами та підвісками, включаючи мазутопровід, магнезитопровід та трубопровід обмивки котлів теплопродуктивністю 116,4 МВт [100 Гкал/год],   т
	9988,58
6470,98
	1851,71
455,37
	642,60

43,72

	40
	М6-70-1
	Сходи і площадки водогрійних котлів теплопродуктивністю 11,63 МВт [10 Гкал/год],   т
	2113,49
1091,75
	421,62
87,44
	114,80

8,01

	41
	М6-70-2
	Сходи і площадки водогрійних котлів теплопродуктивністю 58,2 МВт [50 Гкал/год],  т
	431,74

169,46
	160,14

27,72
	47,60

6,11
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	42
	М6-70-3
	Сходи і площадки водогрійних котлів теплопродуктивністю 116,4 МВт [100-180 Гкал/год ],  т
	2069,88

1402,13
	506,15

166,86
	149,80

15,68

	43
	М6-71-2
	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 11,63 МВт [10 Гкал/год],     комплект
	933,88

738,61
	61,15

8,22
	75,60

0,87

	44
	М6-71-3
	Гідравлічне випробування водогрійних котлів горизонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 58,20 МВт [50 Гкал/год],   комплект
	1737,12

1085,70
	109,81

13,02
	105,00

1,40

	45
	М6-71-4
	Гідравлічне випробування водогрійних котлівгоризонтального та П-подібного компонування, що працюють на газомазутному паливі, теплопродуктивністю 116,4 МВт [100 Гкал/год],    комплект
	11064,36

6084,50
	1245,81
445,20
	639,80

46,06

	46
	М6-277-14
	Монтаж фільтра іонітного паралельно потокового другого ступеня, висота фільтруючого завантаження 1,5 м, діаметр 1000 мм,   т
	2767,63
1384,61
	727,00
160,15
	155,40
15,44

	47
	М6-277-16
	Монтаж фільтра іонітного паралельно потокового другого ступеня, висота фільтруючого завантаження 1,5 м, діаметр 1400 мм,  т
	5875,99
3704,78
	1016,21
207,57
	415,80

19,29

	48
	М6-277-17
	Монтаж фільтра іонітного паралельно потокового другого ступеня, висота фільтруючого завантаження 1,5 м, діаметр 2000 мм,   т
	5266,10
3130,97
	1261,67
266,08
	351,40

24,94


Додаток 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № __________

	Підстава
	Нормативна трудомісткість у прямих витратах (робітників-будівельників і робіт​ників, які обслуговують машини), люд.-год.
	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, котрі передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається у загальновиробничих витратах, К
	Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год. (гр. 2 х гр.3)
	Усереднена вартість люд.-год. робітників, заробітна плата котрих ураховується у загальновиробничих витратах, грн.
	І блок
	Заробітна плата в прямих витратах, грн.
	ІІ блок
	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновироб​ничих витрат, грн.; люд.-год.
	ІІІ блок
	Загальна маса загальновиробничих

витрат, грн.

( гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 )

	
	
	
	
	
	Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.

(гр.4хгр.5)
	
	Збори на обов’язкове соціальне, пенсійне страхування і внески у Державний фонд сприяння зайнятості населення, грн.

[(гр. 6 + гр. 7) х 0,385]
	
	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.

(гр. 2 х гр. 9)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток 4

_________________________________________
Форма № 5

(найменування будівництва)

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № __________

на придбання устаткування ____________________________________________________________
(найменування устаткування і робіт, найменування об’єкта)

	Основа:
	Кошторисна вартість

	тис. грн.

	Креслення (специфікації) № _____
	
	


Складений у поточних цінах станом на _________________ 200___ року

	№

з/п
	Шифр і № позиції нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, одиниця вимірювання та маса одиниці устаткування
	Кіль​кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Разом

грн.

Запасні частини (1%)

грн.

Разом

грн.

Витрати на тару, упаковку і реквізит (0,5%)

грн.

Разом

грн.

Транспортні витрати (3%)

грн.

Разом

грн.

Заготівельно-складські витрати (0,9%)

грн.

Разом

грн.

Комплектація (0,4%)

грн.

Усього за кошторисом

грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5

Форма № 4
	Будова - ххх

	Шифр проекту - ххх

	Локальний кошторис 2-1-1

	на ххх

	ххх

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	1519,813
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	25,714
	 тис.люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	262,797
	 тис. грн.

	
	
	Середній розряд робіт
	4,0
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “16 березня” 2007 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	
	
	
	
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуговуваням машин

	
	
	
	
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	
	
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що обслуговують 

машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Е1-42-1
	Риття і засипка траншей глибиною 1,4 м для трубопроводів діаметром 300-600 мм екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м3, група грунтів 1

                                                                    км
	1
	14716,62

1763,58
	12953,04

3262,02
	14717
	1764
	12953

3262
	238,00

291,29
	238

291
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Е1-42-2
	Риття і засипка траншей глибиною 1,4 м для

трубопроводів діаметром 300-600 мм екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 2

км
	1
	14703,81

2040,71
	12663,10

3217,07
	14704
	2041
	12663

3217
	275,40

286,04
	275

286

	3
	Е25-4-1
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на

зварювальній базі і трасі, діаметр труб 350 мм

                                                                    1000м
	1
	21152,56

4797,86
	13591,50

3359,32
	21153
	4798
	13592

3359
	470,84

325,68
	471

326

	4
	С113-211
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	277,66

  -    
	__-__

  -    
	278
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	5
	С1534-381
	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 350 мм, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 16,0 мм

                                                                    шт
	1
	122,53

  -    
	__-__

  -    
	123
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	Е25-4-2
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на

зварювальній базі і трасі, діаметр труб 400 мм

                                                                    1000м
	1
	22489,30

5260,58
	14413,31

3558,05
	22489
	5261
	14413

3558
	508,76

345,32
	509

345

	7
	С113-219
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	371,08

  -    
	__-__

  -    
	371
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	8
	С1534-382
	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 400 мм, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8,0 мм

                                                                    шт
	1
	81,17

  -    
	__-__

  -    
	81
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	9
	С1534-379
	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 350 мм, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9,0 мм

                                                                    шт
	1
	75,84

  -    
	__-__

  -    
	76
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
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	10
	Е25-4-3
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на зварювальній базі і трасі, діаметр труб 500 мм 

                                                                    1000м
	1
	25808,78

5440,29
	17649,11

4145,68
	25809
	5440
	17649

4146
	526,14

399,49
	526

399

	11
	С113-228
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	520,90

  -    
	__-__

  -    
	521
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	12
	С1534-386
	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10,0 мм

                                                                    шт
	1
	168,82

  -    
	__-__

  -    
	169
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е25-4-4
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на зварювальній базі і трасі, діаметр труб 600 мм

                                                                    1000м
	1
	27590,07

5685,35
	19075,74

4479,90
	27590
	5685
	19076

4480
	549,84

431,31
	550

431

	14
	С113-236
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	627,01

  -    
	__-__

  -    
	627
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	15
	Е25-4-5
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на зварювальній базі і трасі, діаметр труб 700 мм

                                                                    1000м
	1
	31123,32

6420,52
	21585,00

5068,61
	31123
	6421
	21585

5069
	620,94

487,54
	621

488

	16
	С113-244
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	709,70

  -    
	__-__

  -    
	710
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	17
	Е25-4-6
	Зварювання трубопроводів 1-2 категорії на зварювальній базі і трасі, діаметр труб 800 мм

                                                                    1000м
	1
	34633,19

7193,20
	23078,42

5319,02
	34633
	7193
	23078

5319
	685,72

513,44
	686

513
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	18
	С113-252
	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 8 мм

                                                                    м
	1
	825,34

  -    
	__-__

  -    
	825
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	19
	Е25-22-1
	Транспортування секцій труб від приоб'єктного складу трубозварювальної бази до місця укладання на трасі, діаметр трубопроводу до 800 мм

                                                                    100т/км
	1
	2117,55

49,97
	2067,58

478,58
	2118
	50
	2068

479
	5,75

44,26
	6

44

	20
	Е25-23-1
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 350 мм

                                                                    1000м
	1
	29386,04

1514,78
	19275,66

4558,92
	29386
	1515
	19276

4559
	202,24

431,69
	202

432

	21
	Е25-23-2
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 400 мм

                                                                    1000м
	1
	32151,91

1668,62
	20748,23

4901,63
	32152
	1669
	20748

4902
	222,78

464,45
	223

464

	22
	Е25-23-3
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 500 мм

                                                                    1000м
	1
	39328,40

1988,15
	25314,79

5684,35
	39328
	1988
	25315

5684
	265,44

538,30
	265

538

	23
	Е25-23-4
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 600 мм

                                                                    1000м
	1
	45910,81

2307,67
	29290,54

6439,56
	45911
	2308
	29291

6440
	308,10

594,30
	308

594

	24
	Е25-23-5
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 700 мм

                                                                    1000м
	1
	52406,51

2686,36
	33279,18

7380,52
	52407
	2686
	33279

7381
	358,66

679,53
	359

680
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	25
	Е25-23-6
	Нормальне бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 800 мм

                                                                    1000м
	1
	60023,28

3100,56
	38122,51

8271,52
	60023
	3101
	38123

8272
	413,96

766,45
	414

766

	26
	Е25-24-1
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 350 мм

                                                                    1000м
	1
	33366,06

1585,78
	21183,46

5023,77
	33366
	1586
	21183

5024
	211,72

474,03
	212

474

	27
	Е25-24-2
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 400 мм

                                                                    1000м
	1
	36413,41

1739,63
	22719,41

5397,05
	36413
	1740
	22719

5397
	232,26

509,68
	232

510

	28
	Е25-24-3
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 500 мм

                                                                    1000м
	1
	44997,59

2094,65
	28268,21

6360,30
	44998
	2095
	28268

6360
	279,66

600,70
	280

601

	29
	Е25-24-4
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 600 мм

                                                                    1000м
	1
	51679,44

2402,34
	31700,68

7043,59
	51679
	2402
	31701

7044
	320,74

649,00
	321

649

	30
	Е25-24-5
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та укладання в траншею трубопроводів діаметром 700 мм

                                                                    1000м
	1
	60249,90

2887,54
	37138,72

8324,95
	60250
	2888
	37139

8325
	385,52

765,17
	386

765

	31
	Е25-24-6
	Підсилене бітумно-гумове ізоляційне покриття та  укладання в траншею трубопроводів діаметром 800 мм

                                                                    1000м
	0,001
	68329,14

3301,74
	42289,13

9272,46
	68
	3
	42

9
	440,82

857,47
	__-__

1
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	32
	Е25-26-1
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 350 мм

                                                                    1000м
	1
	21071,32

721,66
	5251,69

1383,63
	21071
	722
	5252

1384
	77,10

125,51
	77

126

	33
	Е25-26-2
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 400 мм

                                                                    1000м
	1
	23160,85

755,22
	5334,15

1405,53
	23161
	755
	5334

1406
	82,00

127,45
	82

127

	34
	Е25-26-3
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 500 мм

                                                                    1000м
	1
	28677,42

862,68
	6691,25

1565,65
	28677
	863
	6691

1566
	94,80

141,78
	95

142

	35
	Е25-26-4
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 600 мм

                                                                    1000м
	1
	33667,77

981,98
	7500,61

1707,46
	33668
	982
	7501

1707
	107,91

153,30
	108

153

	36
	Е25-26-5
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 700 мм

                                                                    1000м
	1
	39696,68

1161,51
	9531,71

2206,81
	39697
	1162
	9532

2207
	128,77

197,20
	129

197

	37
	Е25-26-6
	Нормальне ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 800 мм

                                                                    1000м
	1
	45500,07

1332,52
	11021,20

2438,61
	45500
	1333
	11021

2439
	147,73

220,12
	148

220

	38
	Е26-27-1
	Iзоляція поверхонь трубопроводів вапняно-кремнеземистими сегментами

                                                                    м3
	1
	1163,27

285,54
	6,38

2,39
	1163
	286
	6

2
	33,28

0,29
	33

  -    

	39
	Е25-27-2
	Підсилене ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 400 мм

                                                                    1000м
	1
	37567,99

918,74
	6423,37

1686,81
	37568
	919
	6423

1687
	100,96

153,05
	101

153
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	40
	Е25-27-3
	Підсилене ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 500 мм

                                                                    1000м
	1
	46657,90

1054,62
	7996,19

1865,21
	46658
	1055
	7996

1865
	116,92

168,97
	117

169

	41
	Е25-27-4
	Підсилене ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 600 мм

                                                                    1000м
	1
	54859,21

1181,11
	8923,72

2026,56
	54859
	1181
	8924

2027
	132,56

182,07
	133

182

	42
	Е25-27-5
	Підсилене ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 700 мм

                                                                    1000м
	1
	64401,25

1399,32
	11506,07

2655,78
	64401
	1399
	11506

2656
	157,05

237,47
	157

237

	43
	Е25-27-6
	Підсилене ізоляційне покриття полімерною стрічкою та укладання в траншею трубопроводів діаметром 800 мм

                                                                    1000м
	1
	73967,88

1618,95
	13543,38

2987,60
	73968
	1619
	13543

2988
	181,70

269,83
	182

270

	44
	Е25-43-1
	Продування повітрям трубопроводів діаметром 350 мм

                                                                    1000м
	1
	6908,93

740,91
	5916,45

1082,39
	6909
	741
	5916

1082
	68,73

104,92
	69

105

	45
	С1546-54
	Пароніт

                                                                    т
	1
	13377,07

  -    
	__-__

  -    
	13377
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	С1630-528
	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем, для води та пари, 30ч6бр, тиск 1 МПа 

[10 кгс/см2], діаметр 350 мм

                                                                    шт
	1
	2749,21

  -    
	__-__

  -    
	2749
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	47
	С1630-72
	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 400 мм

                                                                    шт
	1
	2699,56

  -    
	__-__

  -    
	2700
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
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	48
	С1630-1560
	Засувки паралельні фланцеві з не висувним шпінделем МТР-1, з ручним приводом, для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 600 мм

                                                                    шт
	1
	9449,88

  -    
	__-__

  -    
	9450
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	49
	Е25-43-2
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

400 мм

                                                                    1000м
	1
	6914,96

745,98
	5916,45

1082,39
	6915
	746
	5916

1082
	69,20

104,92
	69

105

	50
	Е25-43-3
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

500 мм

                                                                    1000м
	1
	7315,99

756,22
	6182,68

1093,14
	7316
	756
	6183

1093
	70,15

105,87
	70

106

	51
	С1630-1560
	Засувки паралельні фланцеві з невисувним

шпінделем МТР-1, з ручним приводом, для води,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 600 мм

                                                                    шт
	1
	9449,88

  -    
	__-__

  -    
	9450
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	52
	Е25-43-4
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

600 мм

                                                                    1000м
	1
	8736,19

940,23
	7229,16

1288,50
	8736
	940
	7229

1289
	87,22

124,74
	87

125

	53
	Е25-43-5
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

700 мм

                                                                    1000м
	1
	10041,80

1057,73
	8293,35

1477,30
	10042
	1058
	8293

1477
	98,12

143,00
	98

143

	54
	Е25-43-6
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

800 мм

                                                                    1000м
	1
	11425,05

1178,69
	9487,02

1665,18
	11425
	1179
	9487

1665
	109,34

161,77
	109

162

	55
	Е25-43-1
	Продування повітрям трубопроводів діаметром

350 мм

                                                                    1000м
	1
	6908,93

740,91
	5916,45

1082,39
	6909
	741
	5916

1082
	68,73

104,92
	69

105

	56
	Е25-45-2
	Промивання водою трубопроводів діаметром 400

мм

                                                                    1000м
	1
	3639,52

285,01
	2169,77

375,64
	3640
	285
	2170

376
	27,97

36,94
	28

37
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	57
	Е25-45-3
	Промивання водою трубопроводів діаметром 500

мм

                                                                    1000м
	1
	4511,90

313,95
	2327,51

392,34
	4512
	314
	2328

392
	30,81

38,50
	31

39

	58
	Е25-45-4
	Промивання водою трубопроводів діаметром 600

мм

                                                                    1000м
	1
	6575,63

491,06
	3389,90

562,33
	6576
	491
	3390

562
	48,19

55,40
	48

55

	59
	Е25-45-5
	Промивання водою трубопроводів діаметром 700

мм

                                                                    1000м
	1
	8269,35

582,87
	4407,87

719,00
	8269
	583
	4408

719
	57,20

70,92
	57

71

	60
	Е25-45-6
	Промивання водою трубопроводів діаметром 800

мм

                                                                    1000м
	1
	10710,86

666,53
	5635,62

877,91
	10711
	667
	5636

878
	65,41

87,30
	65

87

	61
	Е25-50-1
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 350 мм

                                                                    1000м
	1
	10589,57

660,64
	9491,05

1245,36
	10590
	661
	9491

1245
	59,25

127,67
	59

128

	62
	Е25-50-2
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 400 мм

                                                                    1000м
	1
	10706,99

669,45
	9491,05

1245,36
	10707
	669
	9491

1245
	60,04

127,67
	60

128

	63
	Е25-50-3
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 500 мм

                                                                    1000м
	1
	11198,25

669,45
	9720,04

1254,60
	11198
	669
	9720

1255
	60,04

128,48
	60

128

	64
	Е25-50-4
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 600 мм

                                                                    1000м
	1
	13168,17

803,36
	11090,63

1440,51
	13168
	803
	11091

1441
	72,05

147,37
	72

147

	65
	Е25-50-5
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 700 мм

                                                                    1000м
	1
	15052,88

894,90
	12511,23

1621,32
	15053
	895
	12511

1621
	80,26

165,89
	80

166

	66
	Е25-50-6
	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром 800 мм

                                                                    1000м
	1
	17177,15

1007,74
	14308,34

1836,24
	17177
	1008
	14308

1836
	90,38

188,47
	90

188


Продовження додатку 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	67
	Е25-51-1
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 350

мм

                                                                    шт
	1
	169,33

26,77
	137,96

68,52
	169
	27
	138

69
	3,08

5,86
	3

6

	68
	Е25-51-2
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 400

мм

                                                                    шт
	1
	175,28

28,16
	142,52

70,78
	175
	28
	143

71
	3,24

6,05
	3

6

	69
	Е25-51-3
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 500

мм

                                                                    шт
	1
	200,44

31,54
	162,38

80,65
	200
	32
	162

81
	3,63

6,90
	4

7

	70
	Е25-51-4
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 700

мм

                                                                    шт
	1
	251,88

46,67
	197,54

98,11
	252
	47
	198

98
	5,37

8,39
	5

8

	71
	Е25-51-5
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 800

мм

                                                                    шт
	1
	255,65

43,80
	202,64

100,64
	256
	44
	203

101
	5,04

8,61
	5

9

	72
	Е25-51-6
	Контроль методом радіографування якості зварних

з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром

1000 мм

                                                                    шт
	1
	317,29

55,09
	250,69

124,50
	317
	55
	251

125
	6,34

10,65
	6

11

	
	
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	1363437
	88349
	672469

145105
	
	9693

13645

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	602619
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	233454
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	156376
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2376
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	29343
	
	
	
	

	
	
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   
	
	
	
	
	

	
	
	  Прямі витрати будiвельних робiт , грн.
	1349611
	
	
	
	

	
	
	      в тому числі:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	588793
	
	
	
	

	
	
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	88349
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	145105
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	156376
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	2376
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	29343
	
	
	
	

	
	
	Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.
	1505987
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	25714
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	262797
	
	
	
	

	
	
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.
	13826
	
	
	
	

	
	
	      в тому числі:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	13826
	
	
	
	

	
	
	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.
	13826
	
	
	
	

	
	
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по кошторису, грн.
	1519813
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	25714
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	262797
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	                                                   Склав ________________________ 

	

	                                                   Перевірив _____________________ 


Додаток 6

_________________________________________
Форма № 3

(найменування будови)

Кошторис у сумі _____________________тис. грн.

Затверджено:

Замовник____________________________

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво ____________________________________________________________
(найменування об’єкта)

	
	Кошторисна вартість

	тис. грн.

	
	Кошторисна трудомісткість

	тис. люд.-год.

	
	Кошторисна заробітна плата

	тис. грн.

	
	Вимірювач одиничної вартості

	


	№

п/п
	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків
	Найменування

робіт і витрат
	Кошторисна вартість,  тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість,

тис. люд.-год.
	Кошторисна заробітна плата,

тис. грн.
	Показники одиничної вартості

	
	
	
	будівельних робіт
	монтажних робіт
	устаткування, меблів та

інвентарю
	Інших витрат
	всього
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток 7

_________________________________________
Форма № 3

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі
тис. грн.

В тому числі зворотних сум
тис. грн.

( посилання  на документ про затвердження )
“___” ______________________  200___ р.

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА № ___
(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на “__” ____________ 20___  р.

	№

п/п
	Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування глав, об’єктів,

робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис. грн.
	Інші

витрати,

тис. грн.
	Загальна

Кошторисна вартість,

тис. грн.

	
	
	
	будівельних робіт
	монтажних робіт
	устаткування, меблів та інвентарю
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток 8

Форма № 5

	  Будова - ххх

	Локальний кошторис № 2-1-2

	на  придбання устаткування 

ххх

	
	
	

	Основа: креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна вартість
	16171,528
	тис. грн.

	
	

	Складений в поточних цінах станом на 16 березня 2007  р.

	№

п/п
	Шифр і номер 

позиції нормативу
	Найменування і характеристика устаткування, 

одиниця виміру і маса одиниці устаткування
	Кількість
	Вартість

одиниці, грн.
	Загальна

вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1  
	1904-1011
	Котли паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/ч Е-2,5-1Ч(ДКВР-2,5-13);

( масса=7,7)

                                                                                                                             шт
	1
	38220,89
	38221

	 2  
	1904-1013
	Котли паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/ч Е-Ч-1Ч(ДКВР-Ч-13);

( масса=9,42)

                                                                                                                             шт
	1
	46267,40
	46267

	 3  
	1904-1015
	Котли паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/ч Е-6,5-1Ч(ДКВР-6,5-13);

( масса=12,989)

                                                                                                                             шт
	1
	63366,22
	63366

	 4  
	1904-1018
	Котли паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/ч Е-10-1Ч(ДКВР-10-13);

( масса=17,676)

                                                                                                                             шт
	1
	79459,23
	79459

	 5  
	1904-1023
	Котли паропродуктивністю від 2,5 до 35 т/ч Е-10-Ч0Р(ДКВР-10-39);

( масса=30,784)

                                                                                                                             шт
	1
	266540,45
	266540

	 6  
	1904-3005
	Котли водогрійні КВ-ГМ-10-150;   ( масса=17,9)

                                                                                                                             шт
	1
	104604,55
	104605

	 7  
	1904-3007
	Котли водогрійні КВ-ГМ-20-150;   ( масса=25,6)

                                                                                                                             шт
	1
	140813,82
	140814
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	1
	2
	3
	4
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	6

	8
	1904-3009
	Котли водогрійні КВ-ГМ-30-150;   ( масса=31,7)

                                                                                                                             шт
	1
	181046,34
	181046

	9
	1904-3010
	Котли водогрійні КВ-ГМ-30-150(ПТВМ-30М);   ( масса=49,4)

                                                                                                                             шт
	1
	276598,58
	276599

	10
	1904-3011
	Котли водогрійні КВ-ГМ-50-150;   ( масса=80,1)

                                                                                                                             шт
	1
	377179,88
	377180

	11
	1904-3012
	Котли водогрійні КВ-ГМ-100-150;   ( масса=114,1)

                                                                                                                             шт
	1
	668865,65
	668866

	12
	1904-3014
	Котли водогрійні КВ-ГМ-180-150;   ( масса=429)

                                                                                                                             шт
	1
	3017439,00
	3017439

	13
	1904-3015
	Котли водогрійні ПТВМ-50;   ( масса=80,7)

                                                                                                                             шт
	1
	402325,20
	402325

	14
	1904-3016
	Котли водогрійні ПТВМ-100;   ( масса=135,7)

                                                                                                                             шт
	1
	1098347,80
	1098348

	15
	1904-3017
	Котли водогрійні ПТВМ-180;   ( масса=264)

                                                                                                                             шт
	1
	1780289,01
	1780289

	16
	1905-9001
	Деаератори вакуумні ДВ-Ч00;   ( масса=6,199)

                                                                                                                             шт
	1
	45261,59
	45262

	17
	1905-9002
	Деаератори вакуумні ДВ-800;   ( масса=10,182)

                                                                                                                             шт
	1
	80666,20
	80666

	18
	1905-9003
	Стовпця деаераційні підвищеного тиску ДП-225.7;   ( масса=3,500)

                                                                                                                             шт
	1
	59946,45
	59946

	19
	1905-9004
	Стовпця деаераційні підвищеного тиску ДП-500М-2;   ( масса=4,250)

                                                                                                                             шт
	1
	74027,84
	74028

	20
	1905-9005
	Стовпця деаераційні підвищеного тиску ДП-1000-Ч(ДП-1000-6); ( масса=7,400)

                                                                                                                             шт
	1
	117579,54
	117580

	21
	1905-9006
	Баки деаераторние БДП-65.1-3;   ( масса=16,950)

                                                                                                                             шт
	1
	83683,64
	83684

	22
	1905-9007
	Баки деаераторние БДП-100.1-3;   ( масса=23,950)

                                                                                                                             шт
	1
	102592,93
	102593
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	23
	1905-9008
	Баки деаераторние БДП-120-1-2;   ( масса=29,800)

                                                                                                                             шт
	1
	113053,38
	113053

	24
	1905-9009
	Стовпця деаераційні атмосферні ДА-200;   ( масса=1,395)

                                                                                                                             шт
	1
	14584,29
	14584

	25
	1905-9010
	Стовпця деаераційні атмосферні ДА-300;   ( масса=1,750)

                                                                                                                             шт
	1
	16595,91
	16596

	26
	1905-13001
	Економайзери чавунні блокові ЕП-2-9Ч;   ( масса=4,100)

                                                                                                                             шт
	1
	13779,64
	13780

	27
	1905-13002
	Економайзери чавунні блокові ЕП-2-1Ч2;   ( масса=5,500)

                                                                                                                             шт
	1
	16797,08
	16797

	28
	1905-13003
	Економайзери чавунні блокові ЕП-2-236;   ( масса=8,200)

                                                                                                                             шт
	1
	25949,98
	25950

	29
	1905-13004
	Економайзери чавунні блокові ЕП-2-236;   ( масса=8,700)

                                                                                                                             шт
	1
	25849,39
	25849

	30
	1905-13005
	Економайзери чавунні блокові ЕП-1-330;   ( масса=11,500)

                                                                                                                             шт
	1
	33895,90
	33896

	31
	1905-13006
	Економайзери чавунні блокові ЕП-1-708;   ( масса=23,600)

                                                                                                                             шт
	1
	60348,78
	60349

	32
	1905-13007
	Економайзери чавунні блокові ЕП-1-6Ч6;   ( масса=20,500)

                                                                                                                             шт
	1
	59946,45
	59946

	33
	1905-13008
	Економайзери чавунні блокові ЕП-1-808;   ( масса=25,500)

                                                                                                                             шт
	1
	73826,67
	73827

	34
	1905-13009
	Економайзери чавунні;   ( масса=)

                                                                                                                             м2
	1
	71,43
	71

	35
	1905-13010
	Економайзери сталеві БВЕС-1-2;   ( масса=1,190)

                                                                                                                             шт
	1
	11768,01
	11768

	36
	1905-13011
	Економайзери сталеві БВЕС-11-2;   ( масса=1,915)

                                                                                                                             шт
	1
	18808,70
	18809
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